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BAJADA TANQUE

analisis bacteriològico de agua

COOP.DE PROV.DE OBRAS Y SERV.PUBLICOS DE PEREZ MILLAN LTDA

protocolo Nº:

solicitado por:

dirección:

muestra recolectada por:

método:

provincia: fecha:

hora:localidad:

fuente:

RESULTADO DEL ANALISIS

3 UFC/mlRecuento de bacterias heterótrofas totales a 22ºC

(agar APC a 22ºC - 48 hs.)
límite permisible (CAA) hasta 500 UFC/ml

menor que 1 por 100 mlColiformes Totales

enterobacter, citrobacter, klebsiella y escherichia.
caldo mac conkey 35ºC - 48 hs.
confirmación (caldo brilla 37ºC - 48 hs.)
límite permisible (CAA) hasta 3.0/100 ml.

menor que 1 por 100 mlEscherichia coli

(caldo EC 44.5ºC - 24 hs.)
ausencia en 100 ml (CAA)

negativoPseudomona Aeruginosa

(caldo asparagina a 25ºC - 72 hs.)
(agar cetrimida a 37ºC - 48 hs.)
no debe contener (CAA)

BACTERIOLOGICAMENTE POTABLE.interpretación del análisis:
observaciones:

Dr. Edmundo A. Balbuena
m.p.: 1800
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Cloro residual (mg/l)

COOP.DE PROV.DE OBRAS Y SERV.PUBLICOS DE PEREZ MILLAN LTDA
solicitado por:

dirección:

muestra recolectada por:

método:

provincia: fecha:

hora:localidad:

valor hallado
O.M.S. C.A.A.

valores permitidos

Cloro residual (mg/l)
examen solicitado:

0.30 mg/LBAJADA TANQUE 0.20 0.20 SM 4500-Cl G.  62303

0.20 mg/LESCUELA 16 0.20 0.20 SM 4500-Cl G.  62304

0.20 mg/LCASA VELATORIA 0.20 0.20 SM 4500-Cl G.  62305

Dr. Edmundo A. Balbuena
m.p.: 1800
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ESCUELA 16

analisis bacteriològico de agua

COOP.DE PROV.DE OBRAS Y SERV.PUBLICOS DE PEREZ MILLAN LTDA

protocolo Nº:

solicitado por:

dirección:

muestra recolectada por:

método:

provincia: fecha:

hora:localidad:

fuente:

RESULTADO DEL ANALISIS

5 UFC/mlRecuento de bacterias heterótrofas totales a 22ºC

(agar APC a 22ºC - 48 hs.)
límite permisible (CAA) hasta 500 UFC/ml

menor que 1 por 100 mlColiformes Totales

enterobacter, citrobacter, klebsiella y escherichia.
caldo mac conkey 35ºC - 48 hs.
confirmación (caldo brilla 37ºC - 48 hs.)
límite permisible (CAA) hasta 3.0/100 ml.

menor que 1 por 100 mlEscherichia coli

(caldo EC 44.5ºC - 24 hs.)
ausencia en 100 ml (CAA)

negativoPseudomona Aeruginosa

(caldo asparagina a 25ºC - 72 hs.)
(agar cetrimida a 37ºC - 48 hs.)
no debe contener (CAA)

BACTERIOLOGICAMENTE POTABLE.interpretación del análisis:
observaciones:

Dr. Edmundo A. Balbuena
m.p.: 1800
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CASA VELATORIA

analisis bacteriològico de agua

COOP.DE PROV.DE OBRAS Y SERV.PUBLICOS DE PEREZ MILLAN LTDA

protocolo Nº:

solicitado por:

dirección:

muestra recolectada por:

método:

provincia: fecha:

hora:localidad:

fuente:

RESULTADO DEL ANALISIS

5 UFC/mlRecuento de bacterias heterótrofas totales a 22ºC

(agar APC a 22ºC - 48 hs.)
límite permisible (CAA) hasta 500 UFC/ml

menor que 1 por 100 mlColiformes Totales

enterobacter, citrobacter, klebsiella y escherichia.
caldo mac conkey 35ºC - 48 hs.
confirmación (caldo brilla 37ºC - 48 hs.)
límite permisible (CAA) hasta 3.0/100 ml.

menor que 1 por 100 mlEscherichia coli

(caldo EC 44.5ºC - 24 hs.)
ausencia en 100 ml (CAA)

negativoPseudomona Aeruginosa

(caldo asparagina a 25ºC - 72 hs.)
(agar cetrimida a 37ºC - 48 hs.)
no debe contener (CAA)

BACTERIOLOGICAMENTE POTABLE.interpretación del análisis:
observaciones:

Dr. Edmundo A. Balbuena
m.p.: 1800


